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SPAZIO A CIELO APERTO

SPAZIO A CIELO APERTO

+243.45

+243.62

+243.57

+243.45

+243.62

+243.62

SCALA DI COLLEGAMENTO

ALL'ATRIO MONUMENTALE

PIATTAFORMA

SOLLEVAMENTO FERETRI

MONTACARICHI

Hcs =2.90

H=3.58

INGRESSO

I05

H=3.15

CELLE FRIGORIFERE

I01

H=3.15

SALA PREDISPOSTA PER FUTURA PREPARAZIONE SALME

I02

H=3.15

DISIMPEGNO

I03

SALA ULTIMO SALUTO

I04

Hcs=2.70

H architrave 2.20M

H architrave 2.20M

H=3.62

ARRIVO SALME

I07

H=3.62

ZONA RACCOLTA CENERI

I08

H=3.15

DISIMPEGNO

I09

H=3.15

ACCETTAZIONE SALME

I10

Hcs=2.70

H=3.15

CONTROLLO IMPIANTI

I11

H=3.15

WC

I12

H=3.15

SPOGLIATOIO DONNE

I13

Hcs=2.70

Hcs=2.70

H=3.15

SERVIZIO IGIENICO VISITATORI

I15

H=3.15

WC

I16

H=3.00

CENTRALE ELETTRICA

I17

Hcs=2.70

Hcs=2.70

H=3.15

SPOGLIATOIO UOMINI

I18

H=3.15

IMPIANTI ESTERNI PER REFRIGERAZIONE
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H=3.15

CENTRALE IDRICA

I20

H=3.58

RIPOSTIGLIO

I21

H=3.58

DISIMPEGNO

I22

H=3.58

DISIMPEGNO

I22

H=3.58

DISIMPEGNO

I23

H=3.58

RIPOSTIGLIO

I24

H=3.58

STANZA A TEMPERATURA CONTROLLATA

I25

ASCENSORE

H=3.58

Hcs=2.70

+243.74

+243.74

Hcs=2.40

H=3.58

FILTRO

I27

PORTA SCORREVOLE

10

11

APERTURA A PARETE DIMENSIONI L 1.50 x H 0.80

DA QUOTA 245.97 A QUOTA 246.77

+243.62

+243.62

+243.62

+243.62

H=3.58

+243.62

+243.62

+243.77

+243.62

+243.62

+243.62

CANCELLO

METALLICO

H=3.15

SPOGLIATOIO UOMINI

I14

H=3.15

H=3.58

APERTURA A PARETE DIM. L 0.80 X H 0.50

DA QUOTA 246.70 A 247.20

(INTRADOSSO SOLAIO COPERTURA)

APERTURA A PARETE

DIM. L 0.70 X H 0.50

DA QUOTA 246.70 A 247.20

APERTURA A TUTTA ALTEZZA

DIM. L 1.60 X H 3.15

APERTURA A PARETE

Dim. L1.60 x H0.50

DA QUOTA 246.65 A 247.15

APERTURA A PARETE CIRCOLARE Ø300

DA QUOTA 246.27 A 246.57

APERTURA A PARETE

DIM. L 1.00 X H 0.40

DA QUOTA 246.37 A 246.77

(INTRADOSSO SOFFITTO)

APERTURA A PARETE

DIM. L 1.20 X H 0.50

DA QUOTA 246.65 A 247.15

APERTURA  A PARETE

DIM. L 1.20 X H 0.50

DA QUOTA 246.65 A 247.15
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Hcs=2.70
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H=3.58

SOTTOCENTRALE ACCUMULO E POMPAGGIO

I26

Hcs=3.29

APERTURA A PARETE

DIM. L 0.40 X H 0.20

DA QUOTA 246.37 A 246.57

APERTURA  A PARETE

SULL'ARCHITRAVE DELL'APERTURA

DIM. L 0.40 X H 0.20

DA QUOTA 246.37 A 246.57

APERTURA A PARETE

NELL'ARCHITRAVE DELLA PORTA

DIM. LARGH. = PORTA X H 0.70

DA QUOTA 246.37 A 247.07

APERTURA A PARETE

NELL'ARCHITRAVE DELLA PORTA

DIM. LARGH. = PORTA X H 0.70

DA QUOTA 246.37 A 247.07

APERTURA A PARETE

DIM. L 0.70 x H 0.40

DA QUOTA 246.37

A QUOTA 246.77

+243.62

APERTURA A PARETE

Dim. L1.00 x H0.50

DA QUOTA 246.65 A 247.15

APERTURA A PARETE

DIM. L0.40 X H0.40

DA QUOTA 246.80 A 247.20

APERTURA A PARETE CIRCOLARE Ø150

DA QUOTA 246.80 A 246.65

APERTURA A PARETE

DIM. L 0.50 X H 0.50

DA QUOTA 246.70 A 247.20

+242.92

+243.42

+242.92

+242.92
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+243.42
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+243.42
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+242.92

APERTURA A PARETE

CIRCOLARE Ø150

DA QUOTA 246.80 A

246.65

APERTURA A PARETE

CIRCOLARE Ø150

DA QUOTA 246.80 A 246.65

APERTURA A PARETE

CIRCOLARE Ø150

DA QUOTA 246.80 A 246.65
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APERTURA A PARETE

CIRCOLARE Ø350

DA QUOTA 246.75 A 247.10

(NELL'ARCHITRAVE PORTA)

APERTURA A PARETE

CIRCOLARE Ø350

DA QUOTA 246.75 A 247.10

(NELL'ARCHITRAVE)
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